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Sistem buka tutup pintu air secara manual mempunyai banyak resiko terjadi 
kelalaian dalam memonitoring ketinggian level air, sehingga dapat menyebabkan 
meluapnya air karena pintu air tersebut tidak dibuka. Pembuatan perangkat lunak 
monitoring buka tutup pintu air otomatis berbasis Borland Delphi 7.0. ini dapat 
digunakan sebagai sistem monitoring buka tutup pintu air yang memanfaatkan 
motor dc sebagai penggerak pintu untuk mengkontrol ketinggian air. 
 Pengontrolan buka tutup pintu ini menggunakan komunikasi serial RS-232 
antara mikrokontroler ATMega16 dan komputer yang diaplikasikan dengan 
software Borland Delphi 7.0. Sistem ini mengirimkan data yang dikirim oleh 
komputer dan diterima oleh mikrokontroler. Pengiriman data ini untuk membuka 
dan menutup pintu air. Adapun yang memicu pintu untuk bekerja adalah sensor 
elektroda, yang berfungsi sebagai indikator level air. Hasil monitoring buka tutup 
pintu air secara otomatis dapat disimpan dalam database. 
Dari pembuatan software yang telah dilakukan, apabila level air terdapat 
pada level 3 dengan debit air sebesar 4500 cm3 maka 2 detik setelah level air 
terdapat pada level 3, pintu 1 otomatis akan terbuka dan ketika air sudah 
menunjukkan level 5 dengan debit air sebesar 7500 cm3 maka 2 detik setelah level 
air terdapat pada level 5,semua pintu akan terbuka. Semua pintu akan tertutup 
apabila level air terdapat pada level 2 atau setelah 14 detik semua pintu terbuka 
dengan debit air sebesar 3000 cm3 .  
 









System manually floodgates have much risk of human error in monitoring 
the water level, which can cause overflow of water because the gate was not 
opened. Manufacture of software monitoring floodgates automatic based Borland 
Delphi 7.0. is intended to system monitoring water utilizes dc motor cover doors 
that control the water level. 
Controling the gates using RS-232 serial communication between the 
microcontroller Atmega16 and computer applied with software Borland Delphi 
7.0. This system send the data by the computer and received by the 
microcontroller. Data transmission is to open the gates. The trigger of the doors 
work is the electrodes sensor, which serves as a water level indicator. Results 
monitoring water doors automatically could be kept in database.  
From the software development has been done, If the water level in level 3 
with an intake capacity of 4500 cm3 so 2 second after the water level in level 3, 
the gate 1 will be open and when the water level is already showing level 5 with 
an intake capacity of 7500 cm3, then 2 second after the water level in level 5 all 
the gates will be open. All the gates will be closed when the water levels are at 
level 2 or after 14 seconds all the gates open with an intake capacity of 3000 cm3. 
 























1.1 Latar Belakang 
Air merupakan salah satu elemen terpenting di bumi yang digunakan 
makhluk hidup untuk bertahan hidup. Tetapi apabila volume air terlalu banyak, 
maka akan menyebabkan bencana alam. Karena pentingnya sistem buka tutup 
pintu air, penulis ingin membuat sistem pengontrol pada pintu air sehingga 
diharapkan dengan cara ini dapat menjadi solusi apabila terjadi kesalahan manusia 
sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. 
Buka tutup pintu air otomatis merupakan bangunan yang berfungsi 
membuka, mengatur dan menutup aliran air, berdasarkan level ketinggian air. 
Keadaan air dapat berubah-ubah dalam periode waktu yang tidak menentu. Cuaca 
sangat berpengaruh dengan volume air,apabila terjadi hujan badai dapat 
dipastikan volume air akan naik yang dapat menyebabkan banjir apabila pintu 
tertutup. Pada umumnya pintu air tersebut dikontrol secara otomatis karena 
adanya set point. Pintu akan terbuka apabila air sudah melebihi batas set point 
yang telah ditentukan. 
Dengan adanya komputer, maka pengontrolan buka tutup pintu air secara 
otomatis akan lebih mudah. Kebutuhan akan adanya program aplikasi yang 
bekerja di bawah sistem operasi windows serta memiliki antaramuka visual telah 
memikat banyak orang menggunakan bahasa pemrograman yang mampu 
menyediakan aplikasi visual. Borland Delphi terutama Delphi 7.0 merupakan 
suatu bahasa pemrograman yang memberikan berbagai fasilitas pembuatan 
aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi web. Dengan 
adanya program Delphi 7.0, maka dapat dibuat program untuk mendukung 
perangkat keras prototipe buka tutup pintu aliran air. Berdasarkan masalah yang 
terjadi dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,maka penulis ingin 
membuat sebuah perangkat lunak monitoring buka tutup pintu otomatis berbasis 




1.2 Rumusan Masalah 
Sistem buka tutup pintu secara manual mempunyai banyak resiko terjadi 
kelalaian dalam memonitoring ketinggian level air, sehingga dapat menyebabkan 
meluapnya air karena pintu air tersebut tidak dibuka 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan tugas akhir ini untuk lebih menfokuskan pada tugas 
yang diteliti, maka dibatasi pada bagian-bagian sebagai berikut : 
a. Pemrograman Borland Delphi 7.0 sebagai perangkat lunak yang 
digunakan. 
b. Teknik antarmuka dengan menggunakan port serial. 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah merealisasikan perangkat 
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